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Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
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Zleceniodawca: PIONIER ELEKTRYK Andrzej Kowalewski

ul. Zastawie I 17, 16-070 Choroszcz
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: ,EKO PIONIER" 0 mocy 16 kW

Paliwo: pelety drzewne

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan
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*w przeliczeniu na 10 % O;

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na

ar

atr - ; Jedn
| Moc Moc |
| nominalna | minimalna '
| Sprawnosc¢ kotta | VG R | > 88,2
92.9 91,0
| |
[ Emisja zanieczyszczen* |
CO ! mg/m3 i 134,2 143,6 _[ < 500
; : i
OGC mg/m’ | 20 = 32 < 20 |
Pyt mg/m’ 8,2 - < 40

padstawie

wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerc’ibki Wegla w Zabrzu

nr4//2018.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i ubrzymywany system
zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony ptzez PCA

certyfikatem akredytacii laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor CBT w AChPW | Dyrektor IChPW
Data wystawienia U}\

28.11.2018r

ar inz. ur Stelmach
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Zaswiadczenie wydaje sie na prashe Zieceniodawcy badan wqg. normy PN-EN 303-5:2012  Kotly|grzewcze -
Koty grzew@e na paliwa stake z raanym automatycznym Zasypem paliwa 0 mocy nomimalnej do SO0
€rminologia, wymagania, badania i omnakowanie” (pkt. 5.7 + 510 z wylacz. pkt. 5.8.5 Wyznaenie

dr inz. Aleksanqler Sobolewsk|
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pomaocnicze} energii elekbryanej” narmy PNCISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Labgratorium Te hnatogi

>palania i Energetyki IChPW nr G/(S/G2 /«



